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Sachverhalt / Veranlassung:

Die Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen betreibt zur Trinkwasserversorgung der Bereiche St.
Bernhard, Frauenhofen, Poigen und Strégen die Wasserversorgungsanlage (WVA) St. Bern-
hard-Frauenhofen (WL-1227), wobei diese mit Trinkwasser der WVA Gemeindeverband Horn
fiir Wasserversorgung (WV-76) versorgt wird. Das Umweltanalytische Labor wurde durch die
Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen beauftragt, an diesem Wasserversorgungssystem die be-
hérdlich vorgeschriebenen Trinkwasseruntersuchungen durchzufiihren.

Untersuchungsdurchfithrung:

Die Trinkwasseruntersuchungen wurden in Zusammenarbeit mit der Agrolab Austria GmbH
(akkreditierte Priif- und Inspektionsstelle fiir Trinkwasser) durchgefiihrt.

Am 26.02.2026 wurden insgesamt 2 Trinkwasserproben im gegensténdlichen Wasserversor-
gungsbereich entnommen. Auftragsgemd wurden die Wasserproben geméll Trinkwasser-
Verordnung (BGBL. II Nr. 304/2001 idgF.) bzw. gemé Codexkapitel Bl ,, Irinkwasser* des
Osterreichischen Lebensmittelbuches (OLMB 2007 idgF.) untersucht bzw. nachstehenden Un-
tersuchungen zugefiihrt.

WVA St. Bernhard-Frauenhofen (WL-1227): 1. Quartal - Februar 2026
Nr. | Code | Entnahmestelle PNS-Nr. Untersuchungsumfang
- P1 | Ortsnetz Frauenhofen N2406016R3 -
1 P2 | Ortsnetz St. Bernhard N2406502R3 MU
P3 | Ortsnetz Poigen N20252649 -
2 P4 | Ortsnetz Strogen N20252667 RK
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Untersuchungsergebnisse / Beurteilung:

Im Anhang befindet sich das durch die Agrolab Austria GmbH erstellte Trinkwassergutachten
sowie die jeweiligen Priifberichte und Probenahme-Protokolle. In der folgenden Tabelle sind
die Untersuchungsergebnisse zusammengefasst.

WVA St. Bernhard-Frauenhofen (WL-1227): 1. Quartal - Februar 2026
Nr. | Entnahmestelle Uber IPW " | Uber PW ¥ | Beurteilung *
- | Ortsnetz Frauenhofen o e ---
1 | Ortsnetz St. Bernhard keine keine entspricht

- | Ortsnetz Poigen - s e

2 | Ortsnetz Strogen keine keine entspricht

1) Uberschreitungen von Indikatorparameterwerten (IPW, Richtwert)
2)  Uberschreitungen von Parameterwerten (PW, Grenzwert)
3) im Rahmen des Untersuchungsumfanges

Aus den beiliegenden Trinkwasser-Priifberichten ist ersichtlich, dass die 2 untersuchten Wisser
(Proben 1, 2) - im Rahmen des Untersuchungsumfanges - keine Uberschreitungen von Richt-
und Grenzwerten (IPW, PW) fiir Trinkwasser aufweisen.

Aus den beiliegenden Trinkwasser-Gutachten ist ersichtlich, dass das untersuchte Wasser zur
Verwendung als Trinkwasser geeignet ist.

Anhang: - Trinkwasser-Gutachten / Inspektionsbericht (4 Seiten)
- Trinkwasser-Priifberichte (5 Seiten)
- Probenahme-Protokolle / Lokalaugenscheine (6 Seiten)

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegenstinde. Die auszugsweise Verd{-
fentlichung dieses Priifberichtes oder die vollstindige Publikation fiir werbende Zwecke darf nur mit schriftli-
cher Zustimmung der untersuchenden Stelle erfolgen!

Anmerkung: Wissrige Proben werden nach der internen Freigabe (nach Befunderstellung) entsorgt. Feststoffe
bzw. Boden- und Abfallproben werden bis 6 Monate nach Probeneingang im Haus riickgestellt und anschlieBend
entsorgt. Auf Wunsch kénnen auch langere Aufbewahrungszeiten - gegen Gebiihr - vereinbart werden.
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GEMEINDE ST. BERNHARD - FRAUENHOFEN
ST. BERNHARD 56
3580 ST. BERNHARD

Datum 04.03.2026
Kundennr. 10094166
Gutachtennr. 336072

TRINKWASSER — GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

GUTACHTEN (gemifR TWV BGBI. 1l 304/2001)

1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV Horn
Anlagen ID: N2405185R3
Projekt: 26 Proben UAL

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zustandigen Behorde dafiir zur Verfligung gestellte
Datensystem Ubermittelt.

2. Feststellungen aufgrund der durchgefiihrten Priifungen:

Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges alle
Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung (BGBI. Il 304/2001) bzw. des
Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusatzliche Kriterien") eingehalten.

3. Beim Lokalaugenschein wurden folgende Méngel festgestellt:

Feststellungen (nur Mangel): keine

4. Notwendige MaRnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Wasserqualitét:

Das Wasser kann in der aktuellen Qualitadt ohne Gefahrdung der menschlichen Gesundheit getrunken
oder verwendet werden.

5. Mitgeltende(r) Priifbericht(e): siehe Anlagen

Auftragsnummer/Analysennummer: 771633/297790

Auftragsnummer/Analysennummer: 7771 633/297791
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Landgericht Wels Geschiftsfilhrer "‘..':#AY
FN: 207 355 i Dr. Paul Wimmer

Ust./VAT-ID-Nr.: Manfred Gattringer

AT U 519 84 303 Dr. Stephanie Nagomy '&'r“
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Datum 04.03.2026
Kundennr. 10094166
Gutachtennr. 336072

6. Beurteilung:

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

gemaR §73, LMSVG autorisierter Gutachter:
AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfaltigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der
Inspektionsstelle ist untersagt.
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Landgericht Wels Geschaéftsflihrer F}I
FN: 207 3551 Dr. Paul Wimmer
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GEMEINDE ST. BERNHARD - FRAUENHOFEN
ST. BERNHARD 56
3580 ST. BERNHARD

Datum 04.03.2026
Kundennr. 10094166
Gutachtennr. 336072

INSPEKTIONSBERICHT (gem. ONORM M5874)

Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV Horn
Anlagen ID: N2405185R3
Projekt: 26 Proben UAL

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zustandigen Behorde dafir zur Verflgung gestellte
Datensystem Ubermittelt.

Inspektion durch:

DI Schlosser Klaus
Datum:

26.02.26
Begutachtetes Objekt:

gesamte Anlage
Anlagenbeschreibung:
Wird von WVA Horn versorgt.
Keine eigenen Anlagenteile.
Feststellungen:
Festgestellte Méngel: keine

Das sichtbare nahere Umfeld der Wassergewinnungszone lasst einen ausreichenden Schutz flr das
Wasservorkommen erwarten,

Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des
Wassers in ihrem Bereich.

Die Einrichtungen fir Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass
keine Beeintrachtigung der Wasserqualitat zu erwarten ist.

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.
Es werden Aufzeichnungen Uber die Eigenkontrolle gefihrt.

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgeméBen Zustand.

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger
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Hinweise
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Datum 04.03.2026
Kundennr. 10094166
Gutachtennr. 336072

Eine auszugsweise Vervielfaltigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der

Inspektionsstelle ist untersagt.

Landgericht Wels Geschaftsfihrer

FN: 207 355§ Dr. Paul Wimmer
Ust./VAT-ID-Nr.. Manfred Gattringer

AT U 519 84 303 Dr. Stephanie Nagorny
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaf EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Ausschlieftlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol *

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria

Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50

eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

GEMEINDE ST. BERNHARD - FRAUENHOFEN

ST. BERNHARD 56
3580 ST. BERNHARD

PRUFBERICHT

Auftrag

Analysennr.
Rechnungsnehmer

Projekt

Probeneingang

Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung

Probenahmestelle-Bezeichnung
Witterung vor der Probenahme

Witterung wahrend d.Probenahme

Bezeichnung Anlage
Offizielle Entnahmestellennr.
Bezeichnung Entnahmestelle

Angew. Wasseraufbereitungen keine

Misch-oder Wechselwasser NEIN

Riickschluf Qual.beim Verbrauch JA

Riickschlu® auf Grundwasser JA

Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse

TWV
304/2001

Einheit Ergebnis Best.-Gr. werte

771633 W-162/26
297790 Trinkwasser
1001538UMWELTANALYTISCHES LABOR ZT-GMBH
26 Proben UAL
27.02.2026
26.02.2026
Dipl. Ing. Klaus Schlosser
Gemeindeamt St. Bernhard, St. Bernhard 56 (Ortsnetz St. Bernhard)

Auslauf Biirgermeisterzimmer
Wechselhaft

Trocken

WV Horn
N2406502R3

Netzprobe Ortsnetz St. Bernhard

Allgemeine Angaben zur Probenahme

<4
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Your labs. Your service.

Datum
Kundennr.

04.03.2026
10094166

TWV

304/2001

Parameter Indikator-

werte  Methode

[Lufttemperatur (vor Ort) °C 1,00 - 1

Sensorische Untersuchungen

Geruch (vor Ort) ‘ _geruchlos| 2 ONORM M 6620 . 2012-12.

ge;achmack organoleptisch (vor geschmacklos| 2 ONORM M 6620 : 2012-12|
rt e ; ‘

Farbung (vor Ort) farblos, klar, ohne | 2 ONORM M 6620 : 2012-12|

| Bodensatz

Mikrobiologische Parameter _ -

|Koloniezahl bei 22°C KBE/mlI 1 0 100 EN 1SO 6222 : 1999-05

|Koloniezahl bei 37°C KBE/ml 0 0 20 _EN IS0 6222 : 1999-05

|Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 [ 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01

IE. coli ~ KBE/100ml 0 0 | EN ISO 9308-1 : 2017-01

Intestinale Enterokokken KBE/100ml 0 0 | _ENISO 7899-2 : 2000-04

Physikalische Parameter ]

Wassertemperatur (vor Ort) G 7.4 0 25 %) DIN 38404-4 : 1976-12

Leitfahigkeit bei 20 °C (vor Ort) uS/fcm 591 5 2500 EN 27888 : 1993-09

pH-Wert (vor Ort) 1.7 0 6,5-9.38) ENISO 10523 :2012-02

Landgericht Wels Geschéftsfiihrer
FN: 207 3551 Dr. Paul Wimmer
Ust./VAT-ID-Nr.: Manfred Gatiringer

AT U 519 84 303

Dr. Stephanie Nagorny
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AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

Datum 04.03.2026

) Kundennr. 10094166
PRUFBERICHT
Auftrag 771633 W-162/26
Analysennr. 297790 Trinkwasser

TWV TWV
304/2001  304/2001
Parameter Indikator-
Einheit Ergebnis Best.-Gr. werte werte  Methode
Chemische Standarduntersuchung
'Ammonium (NH4) Imgl/l 0,015 0,01 | 0.5 8 ENISO 11732 : 2005-02 |
|Chlorid (CI) mag/l 26,3 0,7 200 9 ENISO 15682 :2001-08
Nitrat (NO3) mg/l B 2,70 1 50 EN ISO 13395 : 1996-07
. [Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l 0,057| 0,025 1 -

Nitrit (NO2) ma/l <0,01 0,01 01 M EN ISO 13395 : 1996-07
Sulfat (S04) mg/l 88,4 1 250 9 DINISO 22743 : 2015-08
Calcium (Ca)  mgn 83,8 1 400 19 ENISO 17294-2 : 2016-08
Eisen (Fe) mg/l <0,01 0,01 0,2 ?gg EN SO 17294-2 : 2016-08 |
Kalium (K) mgll 274/ 05 | 50 19 ENISO 17294-2:2016-08 |
Magnesium (Mg) mg/l 25,5 1 ' 150 19 ENISO 17294-2 : 2016-08
Mangan (Mn) mg/l <0,005 0,005 0,05 ?g; EN ISO 17294-2 : 2016-08
Natrium (Na) - ~ mgh 16,4 05 200 ENISO 17294-2 : 2016-08 |
Séaurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 4,66, 0,05 EN ISO 9963-1 : 1995-12
Hydrogencarbonat mg/l 281 2 EN ISO 9963-1 : 1995-12
Carbonatharte °dH - 129 02 | ENISO 9963-1: 1995-12
Gesamtharte °dH 17,6 0,5 >8,4 fg{ DIN 38409-6 (H 6) : 1986-01
Gesamtharte (Summe Erdalkalien) |mmaol/l 3,14 | DIN 38409-6 (H 6) : 1986-01
Summenparameter -
|Oxidierbarkeit mg 021 | <0,25 (+)| 0,25 | 5 15 ENISO 8467 : 1995-03 (mod.) |

1) In Regionen, in denen geologisch bedingt Ammonium im Grundwasser vorkommt, kann von der zustédndigen Behdrde ein Parameterwert
fiir Nitrit von bis zu 0,50mg/l akzeptiert werden, vorausgesetzlt die Bedingung [Nitratl/50+[Nitrit}/3 <= 1 ist eingehalten. Abnehmer sind in
diesem Fall dariiber zu informieren, dass dieses Wasser nicht fir die Zubereitung von Nahrung fiir Sduglinge verwendet wird.

15)
16)

18)

lbersteigt.

Der Parameter braucht nicht bestimmt zu werden, wenn der Parameter TOC bestimmt wurde.
Uberschreitungen bis zu 750 mg/ bieiben auB3er Betracht, sofern der dem Calzium nicht dquivalente Gehalt des Sulfates 250 mg/l nicht

Das Wasser sollte nicht korrosiv sein. Bei Wasser, das bestimmt ist in Flaschen in Verkehr gebracht zu werden, darf der pH-Wert am Punkt

der Abfiillung bis zu 4,5 betragen. Ist dieses Wasser von Natur aus kohlensdurehaltig oder ist es mit Kohlensaure versetzt, kann der

Mindestwert niedriger sein.
19)
fesigelegt.

2)  Fiirden Verbraucher annehmbar und ohne anormale Verdnderung

Der Indikatorwert ist nicht in der Trinkwasserverordnung (BGBI 304/01) enthalten, sondern ist im Lebensmittelbuch CODEX (KapitelB1)

22)
34)

35)

39)
8)

9)

Der Indikatorwert gilt, wenn das Wasser durch chemisch-technische MaBnahmen enthértet oder entsalzt wurde.

Bei Einzelwasserversorgungsanlagen (Abgabe < 10 m¥d) kénnen bei einwandfreier Wasserbeschaffenheit beziiglich Sensorik und Anzahl
KBE 22 und 37 bis zu 0,8 mg/! Fe toleriert werden.

Bei Einzelwasserversorgungsanlagen (Abgabe < 10 m¥d) kénnen bei einwandfreier Wasserbeschaffenheit beziiglich Sensorik und Anzah!
KBE 22 und 37 bis zu 0,2 mg/l Mn toleriert werden.

Dieser Richtwert gilt nicht fiir Warmwasser aus TWE Anlagen

Geogen bedingte Uberschreifungen bis 5 mg/l bleiben au8er Befracht. Ab einem Gehalt von 0,2 mg/! diirfen Chlorungsverfahren nicht
angewendet werden.

Das Wasser sollte nicht korrosiv sein. Ab einem Gehalt von 100 mg/l kann es unter Umstédnden bei metallischen Werkstoffen zu Korrosionen

kommen.

TrinkwV/: Trinkwasserverordnung BGBI I 304/2001
Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,
BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlassigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
(Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

Messunsicherheit

e
Landgericht Wels Geschéftsfithrer A
FN: 207 355 i Dr. Paul Wimmer %
Ust./VAT-ID-Nr.: Manfred Gattringer

AT U 519 84 303

Abweichende Bestimmungsmethode

Dr. Stephanie Nagorny

Parameter
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Datum 04.03.2026
. Kundennr. 10094166
PRUFBERICHT
Auftrag 771633 W-162/26
Analysennr. 297790 Trinkwasser
15% Ammonium (NH4)
8% Calcium (Ca),Natrium (Na),Magnesium (Mg),Kalium (K)
7% Chlorid (Cl),Nitrat (NO3)
5% Saurekapazitat bis pH 4,3,Sulfat (SO4)

Die Probenahme erfolgte gemaR: ISO 5667-5 : 2006-04; EN ISO 19458 : 2006-08

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des
Untersuchungsumfanges - eingehalten.

Beginn der Priifungen: 27.02.2026
Ende der Priifungen: 04.03.2026

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die gepriiften Gegenstdnde. In Fallen, wo das Priiflabor nicht flir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten Informationen
verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums
und kdnnen sich auf die Validitét der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zulédssig.

Bei der Konformitatsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicherheiten werden nicht beriicksichtigt),
soweit durch entsprechende geselzliche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.

AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247/21000-0
Zeichnungshberechtigter Sachbearbeiter

Verteiler

GEMEINDE ST. BERNHARD - FRAUENHOFEN
UMWELTANALYTISCHES LABOR ZT-GMBH, Dr. Bernhard Brantner
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ST. BERNHARD 56
3580 ST. BERNHARD

PRUFBERICHT

Auftrag

Analysennr.
Rechnungsnehmer

Projekt

Probeneingang

Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung

Probenahmestelle-Bezeichnung
Witterung vor der Probenahme
Witterung wahrend d.Probenahme
Bezeichnung Anlage

Offizielle Entnahmestellennr.
Bezeichnung Entnahmestelle
Angew. Wasseraufbereitungen
Misch-oder Wechselwasser
Riickschlul? Qual.beim Verbrauch
Rickschluf® auf Grundwasser

Datum

Kundennr.

771633 W-162/26
297791 Trinkwasser

04.03.2026
10094166

1001538UMWELTANALYTISCHES LABOR ZT-GMBH

26 Proben UAL
27.02.2026

26.02.2026

Dipl. Ing. Klaus Schlosser
Pfarrhof Strégen

Auslauf Kiiche, Waschbecken
Wechselhaft

Trocken

WV Horn

N20252667

Netzprobe Ortsnetz Strogen
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Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse

TWV TWV
304/2001  304/2001
Parameter Indikator-
Einheit Ergebnis Best.-Gr. werte werte  Methode
Allgemeine Angaben zur Probenahme -
|Lufttemperatur (vor Ort) e | 1,0 L \ I - |
Sensorische Untersuchungen
Geruch (vor Ort) __geruchlos| 2) QNORM M 6620 : 2012-12
8e|_3t?chmack organoleptisch (vor geschmacklos| 2 ONORM M 6620 : 2012-12
Farbung (vor Ort) farblos, klar, ohne 2 ONORM M 6620 : 2012-12
Bodensatz s s
Mikrobiologische Parameter )
|Koloniezahl bei 22°C KBE/mI 19 0 100 EN ISO 6222 : 1999-05
|Koloniezahl bei 37°C KBE/ml 8 0 20 EN ISO 6222 : 1999-05
'Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01
E. coli KBE/100ml 0 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01
Intestinale Enterokokken |KBE/100ml | 0 0 0 EN ISO 7899-2 : 2000-04
Physikalische Parameter - )
Wassertemperatur (vor Ort) °C | 5,8 0 25 29| DIN 38404-4 : 1976-12 |
Leitfahigkeit bei 20 °C (vor Ort) uS/icm 591| 5 2500 EN 27888 : 1993-09
pH-Wert (vor Ort) | 77 0 | 6,5-9,88 ENISO 10523 :2012-02

Landgericht Wels Geschaftsfuhrer
FN: 207 355 Dr. Paul Wimmer
Ust.\VAT-ID-Nr.: Manfred Gattringer

AT U 519 84 303 Dr. Stephanie Nagorny
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaf EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Ausschlieflich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

AGROLAB Austria GmbH d’
om AGROLAB ™"

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria Your labs. Your service.
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

Datum 04.03.2026
) Kundennr. 10094166
PRUFBERICHT
Auftrag 771633 W-162/26
Analysennr, 297791 Trinkwasser

18) Das Wasser sollte nicht korrosiv sein. Bei Wasser, das bestimmt ist in Flaschen in VVerkehr gebracht zu werden, darf der pH-Wert am Punkt
der Abfiiflung bis zu 4,5 befragen. Isf dieses Wasser von Natur aus kohlensdurehéltig oder ist es mit Kohlensdure versetzt, kann der
Mindestwert niedriger sein.

2)  Fir den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Verdnderung

39) Dieser Richtwert gilt nicht fiir Warmwasser aus TWE Anlagen

TrinkwV: Trinkwasserverordnung BGBI Il 304/2001

Die Probenahme erfolgte gemaR: EN ISO 19458 : 2006-08

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des
Untersuchungsumfanges - eingehalten.

Beginn der Priifungen: 27.02.2026
Ende der Priifungen: 02.03.2026

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiiellich auf die gepriiften Gegenslténde. In Féallen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten Informationen
verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellfen Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums
und kénnen sich auf die Validitat der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuldssig.

Bei der Konformitdtsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicherheiten werden nicht beriicksichtigt),
soweit durch entsprechende gesefzliche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.

AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247/21000-0
Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter
Verteiler

GEMEINDE ST. BERNHARD - FRAUENHOFEN
UMWELTANALYTISCHES LABOR ZT-GMBH, Dr. Bernhard Brantner
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Geplantes PN-Datum Méarz 2026 Contalns Thlosulphate
Probenehmer 785 Dipl. Ing. Klaus Schlosser
Kunden-Nr.. 10094166 Rechnung an, falls abweichend vom Auftraggeber:
Auftraggeber:  GEMEINDE UMWELTANALYTISCHES LABCR ZT-GMBH
SACHSENPLATZ 13

?T. BERNHARD - FRAUENHOFEN 1200 WIEN
Ansprechpartner: Durchschrift des Befundes an:
StraBe: ST. BERNHARD 56 Postadresse (AN RTNPLATZ 1, TB00WIEN e et
PLZ / Ort: eMail-Adresse umweltal@aon.at

3580 ST. BERNHARD Postadresse  GEMEINDE ST. BERNHARD - FRAUENHOFEN, ST. BERNHARD 56, 3580
Telefon-Nr.: ST. BERNHARD
Fax-Nr.:
eMail:

Projektbezeichnung: 26 Proben UAL

Angaben zur Messstelle: (bitte iberpriifen und fehlende Daten nachiragen) , / () & /‘/ f) (_,;’
Probenbezeichnung Gemeindeamt St. Bemhard, St, Bernhard | Ricékschlufl auf JA

56 (Ortsnetz St. Bernhard) Grundwasser
AnlageniD 100004914 Versorgungsumfang
Bezeichnung Anlage WV Horn AnlagenID (BM) N2405185R3
Offizielle N2406502R3 Verteilte Wassermenge
Entnahmestellennr. (m*Tag)
Bezeichnung Netzprobe Ortsnetz St. Bernhard Ausgabe an 1
Entnahmestelle Schnittstelle (0/1)
Angew. keine Hinwels PES (intern)
Wasseraufbereitungen Entnahmestellennr. 1013941
Misch-oder NEIN
Wechselwasser
Rickschiuf Qual.beim JA
Verbrauch

Probenahmedatum: . o .t

Probenahme Beginn Uhrzeit : ,('""

Probenahme Ende Uhrzeit :

Art der Probenahme (wenn nétig bitte richtigstellen)

PN Legionellen Hausinstallation 9727

EN ISO 19458 : 2006-08

PN Trinkwasser Stich-/Schépfprobe 79744

ISO 5667-5 : 2006-04; EN ISO 19458 : 2006-08

PN chem. Entnahmearmatur Hahn 79746 [ISO 5667-5 : 2006-04
PN Mibi Entnahmearmatur Hahn 79745 [ENISO 19458 : 2006-08
X|PN Entnahmearmatur (Hahn) 79728 IS0 5667-5 : 2006-04; EN SO 19458 : 2006-08

Angaben zur Probenahme (bitie sinragen)

LKV-Probenehmer-Code:

Probenahmedatum(abw.v.Auftrag):

Probenahmestelle-Bezeichnung: Auslauf Burgermelstemrnmer /

Probenehmer (abw.vom Auftrag):

Probengewinnung:
Witterung wéhrend d.Probenahme: TP

Witterung vor der Prabenahme: 3472 L#L %% ‘//

Vor-Ort (bitte eintragen)

Geruch (vor Ort) o /a2

Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) 560

Geschmack organoleptisch (vor Ort) o é7ay

pH-Wert (vor Ort) "7, ZZ.

Farbung (vor Ort) © f: Ay

Lufttemperatur (vor Ort) (°C) ] ]

Wassertemperatur (vor Or) (°C) %, 4

BemerkungenIBesonderheitenllnfoi(ggj Riickseite verwenden)

Laborauftrag (bitte ankreuzen falls notwendig)

X | Mindestuntersuchung nach TWV 304/2001(Paket 305):

Kolonlazahl bel 22°C, Knlonlazahlbal:!'f C, Coll MBF , E.C. MBF , Enterckok MBF, Oxidiarbarkal, Sulfat (S04), Amm
Mangan (M lum (Ca), HCO3, Carbo; fins,_GesamthArts (Summe Erdalkallen), Gesamihd|

onlum (NPIM) NitraU50 + Nitrit/3, Nitrit (NO2), Chierid (CI}, Nitrat (NO3), Magnaslum (Mg), K8 4,3, Elsen (Fa), Kallum

Gebinde, gekiihlt

1 x A102 Metals 1

|WA002 Mibio

conductivity, pH

x A203 Bk, Ak, HCO3,C0O2,

.




Erstellt: E. Danninger Gepruft: H. Haginger
MF-00783-DE-4 Druck:07.01.2026 13:40  Varsion 1 Seita 2 von 2
Probenahmeprotokoll _ ;
Trinkwasser [ / 74

D é/f /__fé.

AL DL

AAUT0771633935114007830401 1.2
Vorerfassungsnr. 935114

Auftragsnr 771633

Freigegeben: C. Krobath

oL
1 A[, |
«= AGROLAB®™"
“our labs. Your service
AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen
Tel.: 07247-21000-21, Fax:07247-21000-50,
Mail:harald.haginger@agrolab.at

Der Probenehmer/Inspektor bestétigt mit seiner Unterschrift seine Unabhéngigkeit und Unparteilichkeit fir diesen Auftrag. Es gelten unsere Allg.
Geschéftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.agrolab.de finden, Anderungen bleiben vorbehalten.Eine unsachgeméfe bzw. nicht

normkonforme Probenahme und/oder Probentransport kann Einfluss auf die Prifergebnisse haben.
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Ort/ Datum Unterschrift Probenehmer
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Unterschrift Auftraggeber Anlagenbetreiber
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Your service

Probenehmer 785 Dipl. Ing. Klaus Schlosser
Kunden-Nr.: 10094166 Rechnung an, falls abweichend vom Auftraggeber:
Auftraggeber:  GEMEINDE gﬁgﬁ;gﬁ;&'gHg? LABOR ZT-GMBH
\'ST. BERNHARD - FRAUENHOFEN 1200 WIEN
Ansprechpartner: Durchschrift des Befundes an:
Stratte: ST. BERNHARD 56 Postadresse BN 13, TS0 WIEN o o Branner
PLZ / Ort: eMail-Adresse umweltal@aon.at
3580 ST. BERNHARD Postadresse  GEMEINDE ST. BERNHARD - FRAUENHOFEN, ST. BERNHARD 56, 3580)
Telefon-Nr.: ST. BERNHARD
Fax-Nr.:
eMail:
[ Projektbezeichnung: 26 Proben UAL
Angaben zur Messstelle: (bitte iberpriifen und fahlande Daten nachiragen)
Probenbezeichnung Pfarrhof Strégen ’;‘ }5""! r~ 7] Rickschlull auf JA
AnlagenID 100004914 i Grundwasser
Bezeichnung Anlage WV Horn Versorgungsumfang
Offizielle N20252667 Anlagen|D (BM) N2405185R3
Entnahmestellennr. Verteilte Wassermenge
Bezeichnung Netzprobe Ortsnetz Strégen (m*Tag)
Entnahmestelle Ausgabe an 1
Angew. keine Schnittstelle (0/1)
Wasseraufbereitungen Hinweis PES (intern)
Misch-oder NEIN Entnahmestellennr. 1059253
Wechselwasser
Rickschlult Qual.beim JA
Verbrauch
Probenahmedatum: ,°£ 7 7 Probenahme Beginn Uhrzeit: ¥ ¥3  Probenahme Ende Uhrzeit :

Art der Probenahme (wenn natig bitte richligstellen)

PN Legionellen Hausinstallation 79727 |[ENISO 19458 : 2006-08
PN Trinkwasser Stich-/Schdpfprobe 79744 SO 5667-5 : 2006-04; EN [SO 19458 : 2006-08
PN chem. Entnahmearmatur Hahn 79746 SO 5667-5 : 2006-04
X |PN Mibi Entnahmearmatur Hahn 79745 [ENISO 19458 : 2006-08
PN Entnahmeammatur (Hahn) 79728 SO 5667-5 : 2006-04; EN ISO 19458 : 2006-08

Angaben zur Probenahme (bitte eintragen)

LKV-Probenehmer-Code:

Probenahmedatum(abw.v.Auftraq):

Probenehmer (abw.vom Auftrag):

Probenahmestelle-Bezeichnung: Auslauf Kiiche, Waschbeckeg/ p
4

Probengewinnung:
Witterung wéhrend d.Probenahme: f’r sz

Witterung vor der Probenahme: oo g f /. gi

Vor-Ort (bitte eintragen)

Geruch (vor Omt) </ 4 o

(37

Leltfahigkeit bei 25°C (vor Ort)

Geschmack organoleptlsch (vor Ort) & i, A

pH-Wert (voron) 7, 7.5

Farbung (vor Ort) sisns.

Lufttemperatur (vor dﬂ) (°C)

4

Wassertemperatur (var Orf) (°C) 5'(5}

BemerkungeniBesonderheitenllnfoé (ggf. Riickseite verwenden)

Laborauftrag (bitte ankreuzen falls notwendig)

X | RoutineméBige Kontrolle nach TWV 304/2001(Paket 901):

nlezahl bel 22°C, Kolo be| 37°C, Coll MBF , E.C. MBI ok MBF

Gebinde, gekiihlt

[ x A002 Mibio
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Probenahmeprotokoll Ja'
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Auftragsnr 771633 h Mail:harald.haginger@agrolab.at

Der Probenehmer/Inspektor bestatigt mit seiner Unterschrift seine Unabhéngigkeit und Unparteilichkeit fur diesen Auftrag. Es gelten unsere Allg.
Geschéaftsbedingungen, die Sie im Intemnet unter www.agrolab.de finden, Anderungen bleiben vorbehalten.Eine unsachgemafe bzw. nicht
normkonforme Probenahme und/oder Probentransport kann Einfluss auf die Priifergebnisse haben.

Ort / Datum Unterschrift Probenehmer Unterschrift Auftraggeber Anlagenbetreiber
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Lokalaugenschein

Kunden- 10094166
Auftrags 771633

Bezeichnung

Beschreibung Anlage/Anlageteil
Datum Lokalaugenschein
Probenehmer Lokalaugenschein
Im Auftrag des Instituts
Begutachtetes Objekt
Wassergewinnungszone ok
Wassergewinnungsanlage ok
Transport/Speicherung ok
Hygienischer Zustand ok
Aufzeichnungen Eigenkontrolle
Abweichungen/Anmerkungen
Feststellungen (nur Méngel)

Geprtft: H. Haginger Freigegeben: C. Krobath
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Auftragg GEMEINDE

Wird von WVA Horn versorgt. /
Keine eigenen Anlagenteile.

14.02:2028 7{, 2. 74
DI Schlosser Klaus _/’
JA

gesamte Anlage /
JA

JA

a7
JA 7
A/

keine /

MANGEL:
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Abweichungen/Anmerkungen:




